
SINALIZAÇÃO VISÍVEL EM TODAS
AS FACES DA CENTRAL

2 DETALHE "A"
SEM ESCALA

1 DETALHE CENTRAL DE GLP
SEM ESCALA
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HIDRANTE SIMPLES

EXTINTOR PORTÁTIL C/ CARGA DE PÓ ABC C/ CAPACIDADE EXTINTORA 2-A:20-B:C 6kg

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - BLOCO
AUTÔNOMO DE LED

HIDRANTE DE PASSEIO

EXTINTOR PORTÁTIL C/ CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO COM CAPACIDADE EXTINTORA 5-B:C - 6Kg

CENTRAL DE ALARME

LEGENDA

CÓDIGO SÍMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAÇÃO

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

ALARME SONORO

COMANDO MANUAL DE
ALARME OU BOMBA DE
INCÊNDIO

EXTINTOR DE INCÊNDIO

ABRIGO DE MANGUEIRA E
HIDRANTE

SIMBOLOGIA DE SINALIZAÇÃO - NBR 13434-2 - ITEM 5.3  e 5.4 DA ABNT

SÍMBOLO : RETANGULAR
FUNDO : VERDE
PICTOGRAMA: FOTOLUMI-
NESCENTE

SÍMBOLO : RETANGULAR
FUNDO : VERDE
MENSAGEM "SAÍDA" E OU
PICTOGRAMA E OU SETA
DIRECIONAL:  FOTOLUMI-
NESCENTE, COM ALTURA
DE LETRA SEMPRE >50MM

SÍMBOLO : RETANGULAR
FUNDO : VERDE
MENSAGEM "SAÍDA" :  FOTO-
LUMINESCENTE, COM ALTU-
RA DE LETRA SEMPRE
>50MM

SÍMBOLO : QUADRADO
FUNDO : VERMELHO
MENSAGEM: "ALARME
MANUAL"
FOTOLUMINESCENTE,
COM ALTURA DE LETRA
SEMPRE >50

SÍMBOLO : QUADRADO
FUNDO : VERMELHO
PICTOGRAMA: FOTOLU-
MINESCENTE
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DUPLA FACE
INDICAÇÃO DO SENTIDO
(ESQUERDA OU DIREITA)
DE UMA SAÍDA DE
EMERGÊNCIA,
DIMENSÕES MÍNIMAS:
L =1,5H

INDICAÇÃO DE SAÍDA DE
EMERGÊNCIA, UTILIZADA
COMO COMPLEMENTAÇÃO
DO PICTOGRAMA
FOTOLUMINESCENTE
(SETA OU IMAGEM, OU
AMBOS)

INDICAÇÃO DE SAÍDA DE
EMERGÊNCIA, UTILIZADA
COMO COMPLEMENTAÇÃO
DO PICTOGRAMA
FOTOLUMINESCENTE
(SETA OU IMAGEM, OU
AMBOS)

PONTO DE ACIONAMENTO
DE ALARME DE INCÊNDIO
OU BOMBA DE INCÊNDIO
DEVE VIR SEMPRE
ACOMPANHADO DE UMA
MENSAGEM ESCRITA,
DESIGNANDO O
EQUIPAMENTO ACIONADO
POR AQUELE PONTO

INDICAÇÃO DO LOCAL DE
INSTALAÇÃO DO ALARME
DE INCÊNCIO

INDICAÇÃO DE
LOCALIZAÇÃO DOS
EXTINTORES DE INCÊNDIO

INDICAÇÃO DE ABRIGO DA
MANGUEIRA DE INCÊNDIO
COM HIDRANTE NO SEU
INTERIOR

PLANTA BAIXA PPCI
ESCALA: ____ 1:100

PROJEÇÃO COBERTURA
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Cerâmica

MEIO-FIO

PASSEIO

ACESSO À ESCOLA

Área: 110,10 m2

MURO

MEIO-FIO

PASSEIO

PROJEÇÃO DA COBERTURA

ÀREA COBERTA

A. 175,39 m2
P. Cerâmica

P. Cerâmica
A. 48,00 m2

SALA DE AULA
P. Cerâmica
A. 51,70 m2

CIRCULAÇÃO

P. Cerâmica
DEPÓSITO

A. 19,50 m2
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P. Cerâmica
A. 20,62 m2
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sanitário
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Vaso
sanitário
infantil

SALA DE AULA

A. 48,00 m2
P. Cerâmica

DENTISTA

A. 14,87 m2
P. Cerâmica

SECRETARIA

A. 27,33 m2
P. Cerâmica

DEPÓSITO

A. 4,6 m2
P. Cerâmica

P. Ceramica
A.  40,90 m2

CIRCULAÇÃO

P. Ceramica
A. 61,86 m2

ÁREA COBERTA

COZINHA

24,04 m2

BIBLIOTECA

A. 25,52m2

DEP. LOUÇA
Cerâmico
5,97 m2
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DESPENSA
Cerâmico
4.72 m2

CIRCULAÇÃO
FEMININO

A. 4,00 m2
P. Ceramica
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A. 32.90 m2
P. Cerâmico
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SANITÁRIO FEMININO
A. 15,05 m2
P. Ceramica
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150X100/100
ABERTURA

P. Taco
A. 48,00 m2

SALA DE AULA

A. 48,00 m2

SALA DE AULA
P. Taco

A. 48,00 m2

SALA DE AULA
P. Taco

A. 48,00 m2

SALA DE AULA

A. 48,00 m2

SALA DE AULA

A. 32.90 m2

CIRCULAÇÃO
P. Cerâmico
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A. 32,00 m2

SALA DIREÇÃO
P. Cerâmico

A. 7,70 m2

ARQUIVO
P. Cerâmico

A. 28,00 m2

SECRETARIA
P. Cerâmico

A. 48,00 m2

SALA DE AULA
P. Cerâmico

A. 7,80 m2

ARQUIVO
P. Cerâmico

A. 16.00 m2

CIRCULAÇÃO
P. Cerâmico

A. 182.70 m2

ÁREA COBERTA
P. Cerâmico

G
ÁS

CENTRAL DE GÁS

REGULADOR 1º ESTAGIO
VER DETALHE "A"

TUBO AÇO GALV. Ø3/4
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Paver
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SAÍDA

VISTA FRONTAL

-  ABC
-  CO2
PORTATIL
EXTINTOR 

ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO

GATILHO P/ EXTINÇÃO

DO JATO
MANGUEIRA DE DIRECIONAMENTO

PAREDE

BUCHA TIPO 
SBS - 590 - 6 SISA

MOSTRADOR DE CARGA

1.0
0

1.00

MARCAÇÃO NO PISO NOS DEMAIS LOCAIS

QUADRADO 
 VERMELHO

0.1
5

0.1
5

0.15 0.15

FAIXA DE PISO AMARELA

1.0
0

1.00

MARCAÇÃO NO PISO EM ROTAS ACESSÍVEIS

QUADRADO 
 VERMELHO 0.2

5

0.2
5

0.25 0.25

PISO TÁTIL DE ALERTA AMARELO

DETALHES EXTINTORES

DETALHES ABRIGO GAS

INDICAÇÃO DE POSSIVEL ROTA DE FUGA

ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SISTEMA:

· AUTONOMIA MÍNIMA DO SISTEMA = 1 HORA
· TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO = 220Vca
· NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO:
                                         - 3 LUX, PARA LOCAIS PLANOS
                                         - 5 LUX, PARA LOCAIS COM DESNÍVEIS

LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA:

· TEMPERATURA DE RESISTÊNCIA AO FOGO/TEMPO = 70 GRAUS/1 HORA
· BLOCO AUTÔNOMO

LÂMPADAS:

· TIPO:  LED
· POTÊNCIA: 2W

· TIPO:  LED
· POTÊNCIA: 2X5W

CONDUTORES E ELETRODUTOS:

· OS CONDUTORES E SUAS DERIVAÇÕES DEVEM SER DO TIPO NÃO PROPAGANTE DE CHAMA E SEMPRE SEREM EMBUTIDOS EM
ELETRODUTOS RÍGIDOS. NO CASO DE INSTALAÇÃO EXTERNAS APARENTE, DEVEM SER METÁLICOS.
· NÃO PODEM SER USADOS PARA OUTROS FINS, SALVO PARA INSTALAÇÕES DE OUTROS SISTEMAS DE SEGURANÇA.
· BITOLA MÍNIMA DOS CONDUTORES = 1,5 mm²

OBS:

· OS PONTOS DE LUZ NÃO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA DIRETAMENTE OU POR ILUMINAÇÃO REFLETIVA.
· QUANDO UTILIZADO ANTEPARO OU LUMINÁRIA FECHADA, OS APARELHOS DEVEM SER PROJETADOS DE MODO A  NÃO RETER
FUMAÇA PARA NÃO PREJUDICAR SEU RENDIMENTO LUMINOSO.
· O MATERIAL UTILIZADO PARA A FABRICAÇÃO DA LUMINÁRIA DEVE SER O TIPO QUE IMPEÇA PROPAGAÇÃO DE CHAMA E QUE SUA
COMBUSTÃO PROVOQUE UM MÍNIMO DE EMANAÇÃO DE GASES TÓXICOS.
· A FIXAÇÃO DOS PONTOS DE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE AS LUMINÁRIAS NÃO FIQUEM INSTALADAS EM ALTURAS
SUPERIORES ÀS ABERTURAS DO AMBIENTE.

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA - 30 LED's 2W - IP20

Dimensões em Milímetros

Dados Técnicos

Alimentação:                    220 Vca
Acumulador:                     LI ion 3,7 VDC / 1 Ah
Lâmpada:                         30 LED'S
Potência:                     2 W
Intensidade Luminosa:     100 lúmens
Grau de Proteção:            IP20
Autonomia:                       3 horas

Acendimento automático na falta de energia elétrica.
Circuito de proteção de descarga excessiva da bateria.
Interruptor geral que desativa carregador e lâmpada para
evitar uso desnecessário.
Carregador inteligente com flutuação aumentando a vida útil
da bateria.

Lâmpada LED
Interruptor Unipolar

Prensa Cabos

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

11
0

133

282

Placa Eletrônica

Interruptor Unipolar Bateria 3,7V - 1Ah

Cabo Rede Elétrica

PISO ACABADO

INSTALAÇÃO DA LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA
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DETALHES ILUMINAÇÃO

Cerâmico

Cerâmico

Cerâmico

AutoCAD SHX Text
VÁLVULA DE ESFERA

AutoCAD SHX Text
VÁLVULA DE ESFERA

AutoCAD SHX Text
PAREDE EM CONCRETO ESPESSURA DE 10cm

AutoCAD SHX Text
COBERTURA EM CONCRETO ESPESSURA DE 10cm

AutoCAD SHX Text
DUTO DE VENTILAÇÃO

AutoCAD SHX Text
BOMBA DE

AutoCAD SHX Text
INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
EXEMPLO 1:

AutoCAD SHX Text
EXEMPLO 2:

AutoCAD SHX Text
ALARME DE

AutoCAD SHX Text
INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
EXEMPLO 1:

AutoCAD SHX Text
EXEMPLO 2:

AutoCAD SHX Text
PONTO DE CONSUMO

AutoCAD SHX Text
25x12,5cm

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
25x12,5cm

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
25x12,5cm

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
25x12,5cm

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
25x12,5cm

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
25x12,5cm

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
25x12,5cm

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
25x12,5cm

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
25x12,5cm

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
25x12,5cm

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
25x12,5cm

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
25x12,5cm

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
25x12,5cm

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
25x12,5cm

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
25x12,5cm

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
25x12,5cm

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
25x12,5cm

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
25x12,5cm

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
25x12,5cm

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
25x12,5cm

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
25x12,5cm

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
25x12,5cm

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
25x12,5cm

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
25x12,5cm

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
25x12,5cm

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
25x12,5cm

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
25x25cm

AutoCAD SHX Text
CO2 6Kg

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25x25cm

AutoCAD SHX Text
CO2 6Kg

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
ABC 6Kg

AutoCAD SHX Text
25x25cm

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
ABC 6Kg

AutoCAD SHX Text
25x25cm

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
ABC 6Kg

AutoCAD SHX Text
25x25cm

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
ABC 6Kg

AutoCAD SHX Text
25x25cm

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
CO2 6Kg

AutoCAD SHX Text
25x25cm

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25x25cm

AutoCAD SHX Text
CO2 6Kg

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25x12,5cm

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
25x12,5cm

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
1.60 MÁXIMO

AutoCAD SHX Text
.20 MÍMIMO

AutoCAD SHX Text
1.60 MÁX.

AutoCAD SHX Text
.20 MIN.

AutoCAD SHX Text
1.60 MÁX.

AutoCAD SHX Text
.20 MIN.

AutoCAD SHX Text
PRANCHA

AutoCAD SHX Text
ESCALA INDICADA

AutoCAD SHX Text
REFERENCIA

AutoCAD SHX Text
AREA

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
RESP. TECNICO

AutoCAD SHX Text
OBRA

AutoCAD SHX Text
PROPRIETARIO

AutoCAD SHX Text
EDELCI MINGOTTI

AutoCAD SHX Text
CREA/SC 166074-3

AutoCAD SHX Text
MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS

AutoCAD SHX Text
PREVENTIVO DE INCENDIO

AutoCAD SHX Text
PLANTA BAIXA

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
1.237,76M²

AutoCAD SHX Text
30/05/2022

AutoCAD SHX Text
CNPJ: 80.637.457/0001-40

AutoCAD SHX Text
ESCOLA M. NUCLEADA CASTRO ALVES


	Sheets and Views
	A1


		2022-06-02T14:29:32-0300
	EDELCI MINGOTTI:02882082002




