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FERRO CA - 25 - #10mm? DESCIDA
- QUE DEVERA IR ATE
g O FUNDO DA ESCAVAGAO

DET. GENERICO DO ATERRAMENTO NA FUNDACAQO

1 SEM ESCALA

CABO DE COBRE NU

35mm? \

PROVENIENTE DA DESCIDA %

SOLDA EXOTERMICA/

CABO DE COBRE NU 50mm?
PROVENIENTE DA
MALHA DE ATERRAMENTO

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO
COPPERWELD ALTA CAMADA
(254 MICRONS)

@5/8" x 2,40m

POLIURETANO
TEL-5905

DET. - HASTE DE ATERRAMENTO

7 SEM ESCALA

CAIXA DE EQUALIZAGAO DE PQOTENCIAIS TEL—901
200X200mm EM ACO COM BARRAMENTO ESPESURA
6mm, 8 TERMINAIS PARA CABO DE COBRE 16mm?
E 1 TERMINAL CABO DE COBRE 50mm?*

FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA

ESTANHADO TEL-5024
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@ /// /

TRESPASSE DE 20 cm
FIXADO COM ARAME

RECOZIDO
FERRO CA - 25 - #10mm?
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VIGA
PILAR
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DET. DAS DESCIDAS (SPDA)

2 SEM ESCALA

CABO DE COBRE NU
//35mm REF.: TEL-5735

PARAFUSO AUTOPERFURANTE ECOSEAL
@1/4" x 7/8" REF.: TEL-5396

8 DET.FIXACAO DO CABO NA TELHA METALICA

SEM ESCALA

TERMINAL DE PRESSAO PARA
CABO DE COBRE 16mm 2

(INCLUSO NA CAIXA) ETIQUETA PARA IDENTIFICAGAO

TERMINAL DE PRESSAO PARA

DAS LIGACOES DOS CABOS

CABO DE COBRE 50mm?\|
(INCLUSO NA CAIXA)

(PREENCHER NA INSTALAGAO)

CAIXA DE EQUALIZAGAO DE POTENCIAIS
(CONFORVE ITEM 5.2.1.3 DA NORMA NER5#192001)
CONEXOES EXISTENTES
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°
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OISTRIBUIDOR: TERMOTECNCA ND.COM.LTOA

CABO DE COBRE ISOLADO
16mm PROVENIENTE DA
TUBULAGAO DE INCENDIO

/

CABO DE COBRE ISOLADO
16mn? PROVENIENTE DO
ATERRAMENTO TELEFONICO

CABO DE COBRE ISOLADO
16mma PROVENIENTE DO
ATERRAMENTO ELETRICO

CABO DE COBRE ISOLADO
50mm PROVENIENTE DO
ATERRAMENTO DO PARA—RAIO

EXEMPLO DE LIGACOES POSSIVEIS NA CAIXA DE EQUALIZAGCAO ( LEP/TAP)
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VERGALHAO DO PARA-RAIOS @3/8"
N GALVANIZADO A FOGO "RE-BAR"
g N TEL-760 OU FERRAGEM DO PILAR
PAREDE ACABADA

E N

CAIXA DE EQUALIZAGAO
’/I'EL-901 (EMBUTIDA)

FITA PERFURADA

|~ ESTANHADA TEL-750
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A LOCALIZAGAO DO FERRO CA - 25 - #10mm
DENTRO DOS PILARES INTERNOS PODERA
SER EM QUALQUER FACE DO PILAR

ADO INTERNO

QUALQUER FACE DO PILAR
(POREM DENTRO DO ESTRIBO)

7
i
8
.
i
7

PILARES INTERNOS

2.4 77/

EN

ADO EXTERNO

PILARES EXTERNOS

N

SEMPRE NA FACE
MAIS EXTERNA

\OCALIZAQ/:\OO DO FERRO CA - 25 - #10mm?
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3 LOCALIZACAO DOS FERROS CA - 25 - #10mm? NOS PILARES INTERNOS E EXTERNOS

SEM ESCALA

FERRO CA - 25 - #10mm? W

CONECTOR MINI-GAR EM BRONZI/

ESTANHADO PARA CONEXAO ENTRE
CABO DE 16mm? A 35mm? E
FERRO CA - 25 - #10mm?

DET. UNIAO ENTRE MALHA DE COBRE NU E O FERRO CA - 25 - #10mm?

CABO DE COBRE NU

SEM ESCALA

FERRO CA - 25 - #10mm?

DET. DE INTERLIGACAO DA CAIXA DE EQUALIZAGAO

DET. DE INTERLIGACAO DO FERRO CA-25- #10mm? COM CAPTACAO

CABO DE COBRE NU

35mm?

GLIP'S GALVANIZADO

MALHA GERAL DE
ATERRAMENTO

HASTE DE ATERRAMENTO
VER DETALHE

CABO DE COBRE NU #50mm2

VALA PARA CABOS DA MALHA DE ATERRAMENTO

SEM ESCALA

CAIXA DE INSPEGAO TIPO

SOLO EM PVC COM TAMPA DE
FERRO FUNDIDO [—]

CABO DE COBRE NU

DET. - CAIXA DE INSPECAO

6 SEM ESCALA

OBRA

AMPLIACAO
QUADRA

LOCAL
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RESP. TECNICO

EDELCI Assinado de forma digital por

. EDELCI MINGOTTI:02882082002
MINGOTTI:02882082 Dados: 2021.10.05 16:23:48

002 -03'00'

EDELCI MINGOTTI
CREA/SC 166074—3

PROPRIETARIO
MUNICIPIO DE Assinado de forma digital por
. MUNICIPIO DE
JARDINOPOLIS:80637457 ,gpinopoLis:s0637457000140
000140 Dados: 2021.10.05 16:24:03 -03'00'

MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS

PRANCHA

10

ESCALA INDICADA

REFERENCIA

DETALHES SPDA

AREA

1184,41m?*

DATA
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