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NIVEL 6.20m

ÁREA = 53,00m²

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

ESCALA 1:75

pelo pilar metálico
Descida do SPCDA

 Conecção do telhado 
com o pilar metálico

pelo pilar metálico
Descida do SPCDA

 Conecção do telhado 
com o pilar metálico

pelo pilar metálico
Descida do SPCDA

 Conecção do telhado 
com o pilar metálico

pelo pilar metálico
Descida do SPCDA

 Conecção do telhado 
com o pilar metálico

pelo pilar metálico
Descida do SPCDA

 Conecção do telhado 
com o pilar metálico

pelo pilar metálico
Descida do SPCDA

 Conecção do telhado 
com o pilar metálico

Cobertura em aluzinco 5mm Cobertura em aluzinco 5mm

pelo pilar metálico
Descida do SPCDA

 Conecção do telhado 
com o pilar metálico

Cobertura em aluzinco 5mmCobertura em aluzinco 5mm

pelo pilar metálico
Descida do SPCDA

 Conecção do telhado 
com o pilar metálico

Cobertura em aluzinco 5mmCobertura em aluzinco 5mm

INDICADA 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS
CNPJ 80637457/0001-40

FABRICA DE RAÇÃO BOVINA

EDIMAR EDER GUERINI
Eng. Civil  CREA 119.385-5/SC

ELITON SUTIL
Eng. Eletrecista  CREA 115.861-6/SC

LEGENDA/SIMBOLOGIA

(BLOCO AUTONOMO)
LUMINÁRIA DE BALIZAMENTO

BA

SAÍDA LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL 
(BLOCO AUTONOMO)

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 9W

EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO - 4kg - CO2

EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO - 4kg - PQS

SENTIDO DA ROTA DE FUGA

BA BLOCO AUT. DIRECIONADO DE ILUM. DE EMERGÊNCIA - 2X20W

PORTA CORTA FOGO ANTECÂMERA
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL 

SAÍDA


